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Zadviøka

Koncevaå zadelka

Greœwij kabelæ

JBU-100

SB-100

5.2	Tipihnaå sistema obogreva truboprovoda

Ris. 8a:
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Teploizolåciå

Samokleœwaåså
steklotkanevaå lenta
(tipihnyj montaø)

Nabor  
dlå proxoda  
herez teplo- 
izolåciœ

Srawivanie  greœwix kabelej 
(esli neobxodimo)

SB-101

Termostat

C25-100
Podsoedinitelænyj nabor

IEK-25-04
Uplotnitelænyj nabor 
dlå proxoda herez  
teploizolåciœ

JBU-100
Soedinitelænaå korobka 
для modulænoj sistemy

Greœwij kabelæ

Montaø na stenu
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7	 Teploizolåciå i markirovka 
7.1	Predmontaønaå proverka

	� Proveræte, pravilæno li smontirovany greœwij kabelæ i 
komponenty sistemy obogreva i ubeditesæ, hto na nix net 
vidimyx povreødenij (pri nalihii povreødenij sm.  
razdel 10).

	� Pered montaøom teploizolåcii na truboprovod 
rekomenduetså proveritæ soprotivlenie izolåcii greœwego 
kabelå (sm. razdel 8).

7.2	Montaø teploizolåcii

	� Dlå podderøaniå zadannoj texnologiheskoj temperatury 
neobxodimo, htoby teploizolåciå byla pravilæno 
smontirovana i ostavalasæ suxoj.

	� Teploizolåciå i zawitnyj koøux montiruœtså posle 
montaøa greœwego kabelå v sootvetstvii s texniheskimi 
usloviåmi.

	� Rekomenduetså proveritæ sootvetstvie tipa i tolwiny 
teploizolåcii ukazannym v proektnoj dokumentacii.

	� Dlå minimizacii vozmoønogo povreødeniå greœwego kabelå 
teploizolåciœ sleduet montirovatæ srazu posle zaver‚eniå 
montaøa greœwego kabelå.

	� Neobxodimo ubeditæså, hto teploizolirovana vså sistema 
truboprovodov, vklœhaå armaturu, mesta proxoda herez steny 
i t.p.

	� Sleduet proveritæ, ne poluhil li greœwij kabelæ 
povreødenij v xode montaøa teploizolåcii ili vne‚nego 
koøuxa, naprimer pri sverlenii, zavinhivanii саморезов 
ili ot ostryx kromok vne‚nego koøuxa.

	� Neobxodimo ubeditæså,hto vse nabory dlå proxoda greœwego 
kabelå herez teploizolåciœ pravilæno smontirovany i 
germetizirovany.

	� Sleduet proveritæ, germetizirovany li vyvody vsex ‚tokov 
zadviøek, opornyx kron‚tejnov, kapillårov termostatov i 
t.d.
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7.3	Markirovka

	� Dlå samoogranihivaœwixså greœwix kabelej neobxodimo 
наклеить стикер LAB-I-35 kak qto pokazano na ris. 9a i 9b.

 

	� Sleduet prikrepitæ predupreditelænye nadpisi «Ostoroøno 
– qlektroobogrev poverxnosti» vdolæ obogrevaemoj truby 
(rekomenduemyj interval – 3 m) pooheredno s obeix storon.

	� Na vne‚nej poverxnosti teploizolåcii neobxodimo 
otmetitæ mestopoloøenie komponentov sistemy obogreva, 
raspoloøennyx pod teploizolåciej.

	 Если температурный класс греющих кабелей XTV и KTV 
подтверждается стабилизированным расчетом, необходимо 
установить алюминиевую бирку LAB-EX-XTV-KTV на 
расстоянии примерно 75мм от ввода кабеля в соединительную 
коробку.

J BS-100 -

    
 II 2

 G EEx e II

PTB 97 ATEX 1058 U

600

Do not open while energised

Nicht unter S
pannung öffnen

Ne pas ouvrir 
sous tension

BTV
EEX de II C

 T6

PTB Nr. E
x-95.D.1002 X

EEx e II T
6

BAS No. Ex 96D3199X

QTVR
EEX de II C

 T4

PTB Nr. E
x-95.D.1003 X

EEx e II T
4

BAS No. Ex 96D3198X

KTV
EEX de II C

 T2

PTB Nr. E
x-95.D.1004 X

EEx e II 2
26°C (T2)

BAS No. Ex 96D3200X

4, 8, 12, 15XTV-T3

EEX de II C
 T3

PTB Nr. E
x-95.D.1005 X

EEx e II T
3

BAS No. Ex 96D3435X

20XTV-T2

EEX de II C
 T2

PTB Nr. E
x-95.D.1005 X

EEx e II 2
50°C (T2)

BAS No. Ex 95D3435X

PR551647

LAB-I-35

LAB-I-35

Ris. 9a 

Ris. 9b

+75mm
-

Рис. 10c
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8	 Qlektrosnabøenie i zawita 
8.1	Qlektrozawita

	� Avtomaty i predoxraniteli sleduet podbiratæ v 
sootvetstvii s proektnoj dokumentaciej ili dokumentaciej 
Пентейр Термал Менеджмент. Pri ispolæzovanii ustrojstv 
qlektrozawity, otlihnyx ot ukazannyx v proekte, 
neobxodimo svåzatæså s predstavitelæstvom Пентейр Термал 
Менеджмент dlå poluheniå informacii o dopustimyx 
xarakteristikax ustrojstv qlektrozawity.

8.2	Защита ot ostatohnyx tokov  
	 (utehki toka na zemlœ)

	� Dlå obespeheniå maksimalænoj bezopasnosti i zawity 
ot vozgoraniå neobxodimo ispolæzovatæ UZO (ustrojstvo 
zawitnogo otklœheniå pri utehkax toka na zemlœ) na 30 mA. 
Pri hastyx loønyx srabatyvaniåx UZO moøno primenåtæ 
UZO na 300 mA.

	� Dlå greœwix kabelej, ustanavlivaemyx vo vzryvoopasnyx 
zonax, ispolæzovanie UZO obyhno åvlåetså obåzatelænym 
usloviem dlå ix sertifikacii.

9	 Ispytaniå greœwego kabelå 
9.1	Rekomendacii

	� Пентейр Термал Менеджмент rekomenduet vypolnåtæ 
proverku soprotivleniå izolåcii:

	� pered montaøom greœwego kabelå;

	� pered montaøom teploizolåcii;

	� pered pervym puskom sistemy;

	� kak hastæ periodiheskogo texniheskogo osmotra 
(sm. razdel 9.2).

9.2	Ispytanie

	� Posle zaver‚eniå montaøa greœwego kabelå neobxodimo 
izmeritæ soprotivlenie izolåcii greœwego kabelå meødu 
provodnikami i opletkoj (sm. ris. 10) s pomowæœ megommetra 
na 2 500 V post. toka. Если в цепи установлен термостат, 
испытания проводить в обход термостата.
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Ris. 11

	� Minimalænye pokazaniå doløny bytæ ne menee 10 MOm 
vne zavisimosti ot dliny greœwego kabelå. Pokazaniå 
megommetra dlå kaødoj iz cepej obogreva doløny 
bytæ zaneseny v montaønuœ vedomostæ (sm. str. 26). 
Zamer soprotivleniå izolåcii greœwego kabelå meødu 
provodnikami i opletkoj 
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10	�Qkspluataciå, texniheskoe  
obsluøivanie i remont

10.1	Qkspluataciå greœwego kabelå 

	� Greœwij kabelæ ne doløen podvergatæså vozdejstviœ 
temperatur vy‚e maksimalæno dopustimoj temperatury, 
ukazannoj v texniheskix xarakteristikax greœwego kabelå, 
tak kak qto moøet negativno skazatæså na ego rabohix 
xarakteristikax.

	� Dlå podderøaniå pravilænoj temperatury neobxodimo, 
htoby teploizolåciå truby byla zaver‚ena i ostavalasæ 
suxoj.

10.2	Texniheskij osmotr i obsluøivanie

	� Vizualænyj osmotr: greœwij kabelæ i teploizolåciå truby 
doløny regulårno proveråtæså na predmet otsutstviå 
fiziheskix povreødenij.

	� Proverka soprotivleniå izolåcii: neobxodimo 
regulårno proveråtæ soprotivlenie izolåcii sistemy. 
Pri izmerenii soprotivleniå izolåcii s glavnogo 
qlektroraspredelitelænogo witka rekomenduetså 
provoditæ zamer meødu L/N (vmeste) i PE, Sistemy zawi- 
ty ot zamerzaniå neobxodimo proveråtæ eøegodno pered 
nastupleniem zimy (sm. razdel 8). Sistemy podderøaniå 
texnologiheskoj temperatury doløny proveråtæså ne reøe 
2 raz v god. Takøe neobxodimo regulårno vypolnåtæ proverku 
sistem qlektrozawity i upravleniå obogrevom.

	� Pri provedenii texniheskogo obsluøivaniå i osmotra 
neobxodimo zapolnåtæ dlå kaødoj iz cepej obogreva 
Vedomostæ texniheskogo osmotra, privedennuœ na str. 26.

10.3	� Remont i texniheskoe obsluøivanie  
truboprovodov

	� Pered nahalom rabot neobxodimo izolirovatæ cepæ obogreva.

	� Greœwij kabelæ sleduet zawititæ ot mexaniheskix ili 
termiheskix povreødenij pri remonte truboprovoda.

	� Po okonhanii remonta neobxodimo proveritæ 
montaø greœwego kabelå, vosstanovitæ 
teploizolåciœ (sm. rekomendacii v razdele 6) i proveritæ 
rabotosposobnostæ sistem qlektrozawity.
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11	Povreødenie greœwego kabelå
	� Ne pytajtesæ hinitæ povreødennyj greœwij kabelæ. 

Udalite vesæ povreødennyj uhastok i zamenite ego novym, 
ispolæzuå podxodåwij nabor dlå srawivaniå greœwix 
kabelej RAYCHEM.

	� Vse operacii po zamene povreødennogo uhastka 
neobxodimo proizvoditæ za odin raz. Povreødenie, 
sposobnoe privesti k proniknoveniœ vlagi v sistemu 
obogreva ili ee zagråzneniœ, moøet privesti k zamykaniœ, 
iskreniœ i vozgoraniœ.

	� Greœwij kabelæ, podvergav‚ijså vozdejstviœ plameni, 
moøet vosplamenitæså pri vklœhenii pitaniå. Poqtomu vesæ 
uhastok, podvergav‚ijså vozdejstviœ plameni, sleduet 
zamenitæ i do zameny ne vklœhatæ sistemu obogreva.

12	�Rekomendacii po poisku i  
ustraneniœ neispravnostej
Rekomendacii po poisku i ustraneniœ neispravnostej 
privedeny na str. 30-33. Esli posle prinåtiå 
rekomendovannyx mer problema ne ustranena, nemedlenno 
svåøitesæ s mestnym predstavitelæstvom Пентейр Термал 
Менеджмент
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Rekomendacii po poisku i ustraneniю 	 neispravnostej

A		  Problema: Srabatyvaet avtomat qlektrozawity /	 sgoraet predoxranitelæ.
		  Vozmoønye prihiny 	 Mery po ustraneniю

	 1 	 Korotkoe zamykanie na zemlю v: 	 1 	 Najti i ustranitæ zamykanie (sm. primehanie 1)
		  a 	 povreødennom greюwem kabele
		  b 	 meste srawivaniå / razvetvleniå
		  v 	 koncevoj zadelke
		  g 	 tohke podvoda pitaniå

	 2 	 Dlina kabelå bolæ‚e maksimalæno dopustimoj 	 2 	 Umenæ‚itæ dlinu kabelå ili pereproektirovatæ v
					     sootvetstvii s tablicej dopustimyx ustavok  
					     avtomatiheskix выключателей po tipam греющих  
					     kabelej

	 3 	 Temperatura puska niøe predusmotrennoj proektom 	 3 	 a 	 Pereproektirovatæ sistemu dlå bolee nizkoj  
						      temperatury puska
					     b 	 Podogretæ trubu s помощью какого-либо vne‚nego  
						      istohnika tepla, ne dopuskaå prevy‚eniå  
						      temperatury nad maksimalæno dopustimoj  
						      temperaturoj, ukazannoj v texniheskix 
						      xarakteristikax греющего kabelå
					     v 	 Razbitæ греющую cepæ na hasti i каждую hastæ  
						      zapitatæ otdelæno

	 4	 Defekt avtomata qlektrozawity 	 4 	 Zamenitæ avtomat

B 		  Problema: Sryvanie UZO.
		  Vozmoønye prihiny Mery po ustraneniю

	 1 	 Korotkoe zamykanie na zemlю v: 	 1 	 Najti i ustranitæ zamykanie (sm. primehanie 1)
		  a 	 povreødennom greюwem kabele
		  b 	 meste srawivaniå/razvetvleniå
		  v 	 koncevoj zadelke
		  d 	 tohke podvoda pitaniå

	 2 	 Proniknovenie vlagi v: 	 2 	 Vysu‚itæ vlagu i nemedlenno germetizirovatæ  
		  a 	 soedinitelænye korobki		  komponent Provesti ispytanie soprotivleniå  
		  b 	 mesta srawivaniå/razvetvleniå 		  izolåcii (doløno bytæ ne menee 10 MOm)
		  v 	 koncevuю zadelku

	 3 	 Bolæ‚oj tok utehki na zemlю iz-za sli‚kom 	 3 	 Pereproektirovatæ sistemu
		  bolæ‚oj dliny greюwego i silovogo kabelej

	 4 	 Skahki napråøeniå v seti pitaniå	 4 	 Pereproektirovatæ sistemu raspredeleniå pitaniå,
					     rukovodstvo moøno zakazatæ v Пентейр Термал 
					     Менеджмент

	 5 	 Defekt UZO 	 5 	 Zamenitæ UZO
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Rekomendacii po poisku i ustraneniю 	 neispravnostej

A		  Problema: Srabatyvaet avtomat qlektrozawity /	 sgoraet predoxranitelæ.
		  Vozmoønye prihiny 	 Mery po ustraneniю

	 1 	 Korotkoe zamykanie na zemlю v: 	 1 	 Najti i ustranitæ zamykanie (sm. primehanie 1)
		  a 	 povreødennom greюwem kabele
		  b 	 meste srawivaniå / razvetvleniå
		  v 	 koncevoj zadelke
		  g 	 tohke podvoda pitaniå

	 2 	 Dlina kabelå bolæ‚e maksimalæno dopustimoj 	 2 	 Umenæ‚itæ dlinu kabelå ili pereproektirovatæ v
					     sootvetstvii s tablicej dopustimyx ustavok  
					     avtomatiheskix выключателей po tipam греющих  
					     kabelej

	 3 	 Temperatura puska niøe predusmotrennoj proektom 	 3 	 a 	 Pereproektirovatæ sistemu dlå bolee nizkoj  
						      temperatury puska
					     b 	 Podogretæ trubu s помощью какого-либо vne‚nego  
						      istohnika tepla, ne dopuskaå prevy‚eniå  
						      temperatury nad maksimalæno dopustimoj  
						      temperaturoj, ukazannoj v texniheskix 
						      xarakteristikax греющего kabelå
					     v 	 Razbitæ греющую cepæ na hasti i каждую hastæ  
						      zapitatæ otdelæno

	 4	 Defekt avtomata qlektrozawity 	 4 	 Zamenitæ avtomat

B 		  Problema: Sryvanie UZO.
		  Vozmoønye prihiny Mery po ustraneniю

	 1 	 Korotkoe zamykanie na zemlю v: 	 1 	 Najti i ustranitæ zamykanie (sm. primehanie 1)
		  a 	 povreødennom greюwem kabele
		  b 	 meste srawivaniå/razvetvleniå
		  v 	 koncevoj zadelke
		  d 	 tohke podvoda pitaniå

	 2 	 Proniknovenie vlagi v: 	 2 	 Vysu‚itæ vlagu i nemedlenno germetizirovatæ  
		  a 	 soedinitelænye korobki		  komponent Provesti ispytanie soprotivleniå  
		  b 	 mesta srawivaniå/razvetvleniå 		  izolåcii (doløno bytæ ne menee 10 MOm)
		  v 	 koncevuю zadelku

	 3 	 Bolæ‚oj tok utehki na zemlю iz-za sli‚kom 	 3 	 Pereproektirovatæ sistemu
		  bolæ‚oj dliny greюwego i silovogo kabelej

	 4 	 Skahki napråøeniå v seti pitaniå	 4 	 Pereproektirovatæ sistemu raspredeleniå pitaniå,
					     rukovodstvo moøno zakazatæ v Пентейр Термал 
					     Менеджмент

	 5 	 Defekt UZO 	 5 	 Zamenitæ UZO
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Primehaniå:
Poisk mesta korotkogo zamykaniå:
1 	 Proizvedite osmotr tohek podvoda pitaniå, srawivaniå i  
	 koncevye заделки na predmet pravilænosti ix montaøa
2 	 Proveræte, net li sledov povreødeniå kabelå:
	 a) 	na zadviøkax, nasosax, flancax i trubnyx oporax.
	 b) 	na uhastkax, gde provodilisæ remontnye raboty ili  
		  obsluøivanie.
3 	 Proveræte, net li sledov povreødeniå zawitnogo koøuxa ili 	
	 теплоизоляции na obogrevaemom truboprovode

	 V Problema: Obogrev ne rabotaet
	 Vozmoønye prihiny 	 Mery po устранению

1 	 Prekrawenie pitaniå греющего kabelå: 	 1 	 Vosstanovitæ podahu pitaniå:
	 a 	 srabatyvanie avtomata qlektrozawity ili UZO 		  a 	 sm. punkty A i V na str. 31
	 b 	 oslablenie kontaktov klemm v soedinitelænoj korobke 		  b 	 zatånutæ klemmy
	 v 	 obryv silovogo kabelå (naprimer, povreødenie 			   Замечание: esli v rezulætate ploxogo kontakta  
		  греющего kabelå)			   klemmy или kontakty silæno nagrevalisæ, 
						      ix neobxodimo zamenitæ 
					     v 	 najti obryv i vosstanovitæ kabelæ

2 	 Rele управляющего termostata подключено v нормально 	 2 	 Perekommutirovatæ v normalæno закрытую позицию
	 открытую позиуию

3 	 Vysokoe soprotivlenie: 	 3 	 Najti i ustranitæ problemu:
	 a 	 na klemmax soedinitelænoj коробки 		  a 	 zatånutæ klemmy
	 b 	 v mestax srawivaniå/razvetvleniå 		  b 	 proizvesti remont
						      Замечание: esli v rezulætate ploxogo kontakta 
						      klemmy ili kontakty silæno nagrevalisæ, ix 
						      neobxodimo zamenitæ

D 	 Problema: Nizkaå temperatura truby
	 Vozmoønye prihiny 	 Mery po ustraneniю

	 1 	 Vlaønaå teploizolåciå 	 1 	 Udalitæ влажную теплоизоляцию i zamenitæ ee  
					     suxoj i ubeditæså v ee zawiwennosti ot atmosfernyx 
					     vozdejstvij.

	 2 	 O‚ibka pri proektirovanii 	 2 	 a 	 Proveritæ rashetnye usloviå
					     b 	 Izmenitæ proekt, htoby on udovletvorål  
						      trebovaniåm Пентейр Термал Менеджмент

	 3 	 Nepravilænaå ustavka regulåtora temperatury 	 3 	 Vystavitæ правильную ustavku temperatury
		  (naprimer, termostata)

	 4 	 Греющий kabelæ podvergalså воздействию 	 4 	 Zamenitæ греющий kabelæ
		  temperatur, превышающих maksimalæno  
		  допустимую dlå nego temperaturu
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4 	 Esli v rezulætate vypolneniå punktov 1, 2 i 3 mesto korotkogo  
	 замыкания ne bylo obnaruøeno:
	 a) 	 svåøitesæ s mestnym predstavitelæstvom Пентейр Термал 	
		  Менеджмент
	 b) 	esli usloviå позволяют qto (naprimer, греющий kabelæ  
		  расположен v nevzryvoopasnoj zone), izolirujte odin  
		  uhastok греющего kabelå ot drugogo, razrezaå греющий  
		  kabelæ i provodå ispytaniå kaødoj iz hastej (naprimer,  
		  ispytanie izolåcii) obeix hastej, poka takim образом ne  
		  budet obnaruøen povreødennyj uhastok.

	 V Problema: Obogrev ne rabotaet
	 Vozmoønye prihiny 	 Mery po устранению

1 	 Prekrawenie pitaniå греющего kabelå: 	 1 	 Vosstanovitæ podahu pitaniå:
	 a 	 srabatyvanie avtomata qlektrozawity ili UZO 		  a 	 sm. punkty A i V na str. 31
	 b 	 oslablenie kontaktov klemm v soedinitelænoj korobke 		  b 	 zatånutæ klemmy
	 v 	 obryv silovogo kabelå (naprimer, povreødenie 			   Замечание: esli v rezulætate ploxogo kontakta  
		  греющего kabelå)			   klemmy или kontakty silæno nagrevalisæ, 
						      ix neobxodimo zamenitæ 
					     v 	 najti obryv i vosstanovitæ kabelæ

2 	 Rele управляющего termostata подключено v нормально 	 2 	 Perekommutirovatæ v normalæno закрытую позицию
	 открытую позиуию

3 	 Vysokoe soprotivlenie: 	 3 	 Najti i ustranitæ problemu:
	 a 	 na klemmax soedinitelænoj коробки 		  a 	 zatånutæ klemmy
	 b 	 v mestax srawivaniå/razvetvleniå 		  b 	 proizvesti remont
						      Замечание: esli v rezulætate ploxogo kontakta 
						      klemmy ili kontakty silæno nagrevalisæ, ix 
						      neobxodimo zamenitæ

D 	 Problema: Nizkaå temperatura truby
	 Vozmoønye prihiny 	 Mery po ustraneniю

	 1 	 Vlaønaå teploizolåciå 	 1 	 Udalitæ влажную теплоизоляцию i zamenitæ ee  
					     suxoj i ubeditæså v ee zawiwennosti ot atmosfernyx 
					     vozdejstvij.

	 2 	 O‚ibka pri proektirovanii 	 2 	 a 	 Proveritæ rashetnye usloviå
					     b 	 Izmenitæ proekt, htoby on udovletvorål  
						      trebovaniåm Пентейр Термал Менеджмент

	 3 	 Nepravilænaå ustavka regulåtora temperatury 	 3 	 Vystavitæ правильную ustavku temperatury
		  (naprimer, termostata)

	 4 	 Греющий kabelæ podvergalså воздействию 	 4 	 Zamenitæ греющий kabelæ
		  temperatur, превышающих maksimalæno  
		  допустимую dlå nego temperaturu


